
項目 単位 基準値 4月14日 5月12日 6月9日 7月7日 8月4日 9月8日 10月6日 11月10日 12月8日 1月13日 2月9日 3月1日 測定回数 不適回数 平均値 最大値 最小値 最大値検出日

水温 ℃ - 13.0 13.5 13.5 13.5 13.8 13.4 13.5 13.4 13.0 12.8 12.5 12.6 12 *** 13.20833333 13.8 12.5 ***

気温 ℃ - 10.0 14.0 19.9 21.0 28.0 17.0 14.2 16.0 7.2 1 4.6 4.6 12 *** 13.125 28 1 ***

ｐH - - 8.2 8.2 8.3 8.2 8.2 8.3 8.2 8.2 8.3 8.3 8.2 8.3 12 *** 8.2 8.3 8.2 6/9,9/8,12/8,1/13,3/1

塩化物イオン mg／l - 3.6 3.6 4.9 3.4 4.1 5.0 6.8 6.9 4.5 5.5 5.1 5.8 12 *** 4.9 6.9 3.4 11/10

蒸発残留物 mg／l - 100 110 140 100 110 120 140 140 110 120 140 130 12 *** 121.6666667 140 100 6/9,10/6,11/10,2/9

全硬度 mg／l - 47 67 58 49 52 58 63 68 64 64 67 70 12 *** 60.58333333 70 47 3/1

鉄（Fe) mg／l - 0.03    未満 0.03    未満 0.03    未満 0.03    未満 0.03    未満 0.03    未満 0.03    未満 0.03    未満 0.03    未満 0.03    未満 0.03    未満 0.03    未満 12 *** 0.03 未満 0.03 未満 0.03 未満 ***

酸消費量（ｐH4.8） mgCaCO3／l - 50 50 54 50 53 53 57 59 56 51 53 54 12 *** 53.3 59 50 11/10

*濁度 度 - 0.1     未満 0.1     未満 0.1     未満 0.1     未満 0.1     未満 0.1     未満 0.1     未満 0.1     未満 0.1     未満 0.1     未満 0.1     未満 0.1     未満 12 *** 0.1 未満 0.3 0.1 未満 ***

※　平均値の集計において、定量下限値未満の数値については定量下限値を用いて計算を行った

項目 単位 基準値 5月27日 測定回数 不適回数 平均値 最大値 最小値 最大値検出日

水温 ℃ - 13.1 1 *** 13.1 13.1 13.1 ***

気温 ℃ - 24 1 *** 24 24 24 ***

ｐH - - 8.2 1 *** 8.2 8.2 8.2 ***

塩化物イオン mg／l - 2.7 1 *** 2.7 2.7 2.7 ***

蒸発残留物 mg／l - 100 1 *** 100 100 100 ***

全硬度 mg／l - 46 1 *** 46 46 46 ***

鉄（Fe) mg／l - 0.03    未満 1 *** 0.03 未満 0.03 未満 0.03 未満 ***

酸消費量（ｐH4.8） mgCaCO3／l - 50 1 *** 50.0 50.0 50.0 ***

*濁度 度 - 0.1     未満 1 *** 0.1 未満 0.1 未満 0.1 未満 ***

項目 単位 基準値 6月30日 測定回数 不適回数 平均値 最大値 最小値 最大値検出日

水温 ℃ - 13.4 1 *** 13.4 13.4 13.4 ***

気温 ℃ - 20.1 1 *** 20.1 20.1 20.1 ***

ｐH - - 8.2 1 *** 8.2 8.2 8.2 ***

塩化物イオン mg／l - 2.2 1 *** 2.2 2.2 2.2 ***

蒸発残留物 mg／l - 100 1 *** 100 100 100 ***

全硬度 mg／l - 44 1 *** 44 44 44 ***

鉄（Fe) mg／l - 0.03    未満 1 *** 0.03 未満 0.03 未満 0.03 未満 ***

酸消費量（ｐH4.8） mgCaCO3／l - 45 1 *** 45.0 45.0 45.0 ***

*濁度 度 - 0.1     未満 1 *** 0.1 未満 0.1 未満 0.1 未満 ***

項目 単位 基準値 7月28日 測定回数 不適回数 平均値 最大値 最小値 最大値検出日

水温 ℃ - 13.4 1 *** 13.4 13.4 13.4 ***

気温 ℃ - 24.6 1 *** 24.6 24.6 24.6 ***

ｐH - - 8.2 1 *** 8.2 8.2 8.2 ***

塩化物イオン mg／l - 7.8 1 *** 7.8 7.8 7.8 ***

蒸発残留物 mg／l - 160 1 *** 160 160 160 ***

全硬度 mg／l - 72 1 *** 72 72 72 ***

鉄（Fe) mg／l - 0.03    未満 1 *** 0.03 未満 0.03 未満 0.03 未満 ***

酸消費量（ｐH4.8） mgCaCO3／l - 59 1 *** 59.0 59.0 59.0 ***

*濁度 度 - 0.1     未満 1 *** 0.1 未満 0.1 未満 0.1 未満 ***
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